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Installation M-BUS Leitung für Smart Meter 

Gültig ab 01.06.2021 

 

Bei Neubauten und umfangreichen Umbauten ist für die automatische Auslesung von Wasser-

und Gaszählern eine Leitung, Kabel U72 1x4x0.8mm, zwischen einem Stromzähler und dem 

Wasser- und Gaszähler zu erstellen. Beim Wasserzähler, sowie dem Gaszähler ist eine 

Abzweigdose (min. 80x80mm) im Umkreis von max. 1 Meter zu montieren. Die Drahtenden 

in den Abzweigdosen sind auf Dosenklemmen transparent WAGO Compact                                  

(E-Nr. 157 812 314) zu führen. Sind mehrere Stromzähler vorhanden, wird die Leitung auf den 

Zähler "Allgemein" geführt. 

Haben mehrere Endverbraucher separate Wasser-und Gaszähler, sind jeweils von den 

entsprechenden Stromzähler Leitungen zu den dazugehörenden Wasser-und Gaszählern zu 

führen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


